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RÜB 7 "Römerbrunnenweg"
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Entwässerungsabschnitt 1
Bau-km 0-820 - 0-268
AE = 1,67 ha
Q15,1 = 109,83 l/s
Einleitung in Einleitstelle 3
(Volkammersbach) über Stauraumkanal

Volkammersbach

Volkam
m

ersbach

Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 0-268 - 0-050
AE = 1,68 ha
Qr 15,n=1 = 113,82 l/s
Einleitung in Einleitstelle 4
(Volkammersbach) über
Retentionsbodenfilter und
Regenrückhaltebecken

Entwässerungsabschnitt 3
Bau-km 0-050 - 0+106
AE = 0,44 ha
Qr 15,n=1 = 36,30 l/s
Einleitung in Einleitstelle 3
(Volkammersbach) über Stauraumkanal

Entwässerungsabschnitt 5
Bau-km 0+158 - 0+227
AE= 0,45 ha
Q15,1= 12,55 l/s
Einleitung in Einleitstelle 2
(Volkammersbach)Entwässerungsabschnitt 4

Bau-km 0-061 - 0+163
AE= 2,20 ha
Q15,1 = 52,31 l/s
Einleitung in Einleitstelle 2
(Volkammersbach)

Entwässerungsabschnitt 6
Bau-km 0+227 - 0+275
AE = 0,10 ha
Q15,1 = 8,34 l/s
QWülzburger Weg= 41,60 l/s (Annahme)
Einleitung in Einleitstelle 1
(Volkammersbach)

Entwässerungsabschnitt 7
Bau-km 0+072 - 0+457
AE = 1,34 ha
Qr 20,n=1 = 516,49 l/s
Einleitung in Einleitstelle 4
(Volkammersbach) über
Retentionsbodenfilter und
Regenrückhaltebecken

Entwässerungsabschnitt 8
Bau-km 0+106 - 0+126
AE = 0,02 ha
Qr 15,n=1 = 1,24 l/s
Einleitung in Einleitstelle 3
(Volkammersbach)
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1 Einleitstelle E2
Q = 61,71 l/s

Einleitstelle E1
Q = 52,91 l/s

Einleitstelle E3
Q = 147,37 l/s
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